OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 


1.1  Nazwa inwestycji:

DOSTOSOWANIE budynku głównego przy   ul. Szpitalnej 12 w  Augustowie do  wymagań ochrony  PPOŻ. 

1.2 Program prac:
Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót:
a) Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej na stolarkę w klasie odporności ogniowej EI30 oraz EI60 (lokalizacja drzwi podana na rysunkach), oraz  montaż drzwi p-poż wydzielających klatkę schodową.
Zakres obejmuje wymianę stolarki drzwiowej oraz zabudowa naświetla górnego  także obróbki tynkarskie z zachowaniem kolejności robót: 
- Zabezpieczenie podłóg w korytarzach i pomieszczeniach  foliami 
- Demontaż skrzydeł drzwiowych poprzez zdjęcie z zawiasów. 
- Demontaż ościeżnic drewnianych z wykuciem z muru i zgromadzenie ich na 
wyznaczonym przez Zarządcę budynku miejscu  
- Dostawa i wstawienie nowych drzwi wg rysunków architektonicznych. 
- Mocowanie do ścian budynku za pomocą typowych łączników stalowych 
- Uszczelnienie pianką poliuretanową -uszczelniającą styk ościeżnicy z murem 
- Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki i wywiezienie z terenu budynku. 
- Uprzątnięcie gruzu i doprowadzenie do porządku pomieszczeń i terenu wokół 
budynku. 

d) branża budowlana –zakres robót:
- Malowanie ścian i sufitów klatki schodowej i części korytarza I-IVp. do drzwi p. poż.
farbą emulsyjną kolorową.
  
           1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót : 
Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno
budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401). 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, wymogów władz administracyjnych. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i
użytkowych obiektów, a zmiany dotyczące zmiany projektowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza
następującymi przypadkami:
- zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady lub 
- wykonawca proponuje rozwiązania korzystniejsze dla inwestora. W tym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego za zgodą inspektora nadzoru bez skutków finansowych.

           1.5. Informacja o terenie budowy : 
Prace budowlane wykonywane będą w budynku SP ZOZ w Augustowie . 
Wymianę  drzwi należy przeprowadzać w okresie sprecyzowanym w umowie . 
Dojazd do placu budowy bezpośrednio z ulicy w zasadzie dla każdego samochodu 
dostawczego i ciężarowego. 

1.6  Ogólne wymagania dotyczące materiałów :
DRZWI : 
Wymiana drzwi istniejących (ilość i lokalizacja podana na rysunkach ) na drzwi w klasie EI30, oraz EI60. montaż drzwi w klasie EI30 wydzielających klatkę
MALOWANIE.
Malowanie ścian i sufitów klatki schodowej i części korytarza . do drzwi p. poż.
farbą emulsyjną . Farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowym, do malowania ścian i sufitów. Ściany i sufity należy pomalować w pastelowych kolorach uzgodnionych z zamawiającym.
Wyrób powinien posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny

           1.7  Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów : 
Do wykonania poszczególnych robót ogólnobudowlanych należy zastosować materiały zgodne z: 
- dokumentacją projektową, 
- przywołanymi instrukcjami ITB, 
- właściwościami określonymi w ST-00.00. 
Właściwości użytych materiałów muszą odpowiadać polskim normom, świadectwom oraz 
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie instytucje badawcze. 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe,
nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego (precyzyjnego)
opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów
równoważnych lub o wyższym standardzie. Należy stosować wyroby określone w niniejszej specyfikacji lub równoważne.

1.8  Wymagania dotyczące sprzętu : 
Przedmiotowy zakres robót nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu i maszyn 
budowlanych. Przewiduje się jedynie zastosowanie : 
- wiertarki udarowej do nawiercania otworów mocujących 
- wiertarki z mieszadłem do rozrabiania kleju 
- piły ręcznej do przecinania ościeżnic drewnianych przy demontażu 
- drobnych narzędzi wykończeniowych. 
Nie precyzuje się szczególnych wymagań dla koniecznego sprzętu. Nie ma to bowiem żadnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

              1.9  Kontrola i odbiór robót : 
Roboty należy wykonywać pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonanie robót.. 
Nadzór nad robotami ze strony Inwestora będzie prowadzony przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Odbiorowi podlegać będą poszczególne etapy robót : 
· mocowanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej
· roboty budowlane,

- uszczelnienie pianką poliuretanową 
- uszczelnienie zewnętrzne 
- wykończenie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych oraz ościeżnic drzwiowych
- malowanie ościeży i ościeżnic
- regulacja skrzydeł, mocowanie i regulacja mechanizmów.
- malowanie ścian i sufitów

Ponadto przeprowadzony zostanie odbiór poszczególnych materiałów budowlanych 
przed ich wbudowaniem) na podstawie dostarczonych przez wykonawcę atestów i aprobat 
technicznych potwierdzających celowość ich zastosowania. 
Wszelkie etapy robót powinny uzyskać akceptację Insp. Nadzoru a odbiór końcowy i 
ewentualnie częściowy zakończyć protokołem odbioru. Odbiór końcowy dokonany zostanie komisyjnie w obecności przedstawicieli Inwestora, administratora i użytkownika oraz Wykonawcy. 

           1.10 Przedmiar i obmiar robót : 
Przedmiar robót na podstawie zestawień i rzutów. 
Wykonawca zobowiązany jest przed wyceną robot i złożeniem ofert dokonać wizji 
lokalnej przewidzianych do wymiany drzwi i w wypadku wymiarów odbiegających od podanych w zestawieniach uwzględnić poprawki - mogą  one wyniknąć z technologii osadzania okien i drzwi oraz w zależności od szerokości profili ościeży i ościeżnic.
W dokumentacji stanowiącej podstawę wyceny przetargowej założono wyżej opisaną technologię wykonania oraz określono podstawowe materiały. 
Obmiar robót dokonany zostanie etapowo po zakończeniu prac budowlanych w oparciu 
o pozycje przedmiaru robót i uzgodnione kalkulacje ewentualnych robót zamiennych i 
dodatkowych (jeśli wystąpią) opracowane na podstawie protokołów konieczności. 

              1.11  Dokumenty odniesienia : 
Podstawą wykonania zamierzonego zakresu robót są następujące dokumenty : 
- Wykaz i adresy miejsca wymiany i montażu nowych drzwi (zestawienie stolarki)
- Wykaz i adresy montażu oświetlenia ewakuacyjnego
- Rysunki zestawieniowe i rzuty
- Ustalenia z Inwestorem (użytkownikiem) dotyczące wykończenia i rozwiązań 
materiałowych, bezpieczeństwa wykonania robót, godzin dostaw materiałów itp. 

              1.12  Kody robót budowlanych : 
45000000-7 Roboty budowlane 
45410000-4 Tynkowanie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45442100-8 Roboty malarskie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45321000-3 Izolacja cieplna 




