Augustów, dn. 16 września 2014 r.

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawę/wymianę fabrycznie nowego dźwigu szpitalnego ( rok produkcji nie starszy niż 2014 ) oraz wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę windy wraz z demontażem starej windy oraz prace dostosowawcze szybu do nowej windy znak sprawy 14/ZP/2014
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje :

1. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był wykonany w terminie do 30 listopada 2014 r. Informuję, że żaden z wykonawców nie posiada kompletnego dźwigu na magazynie i nie zamawia urządzeń przed podpisaniem umowy. Wyprodukowanie dźwigu przez producenta wynosi do 10 tygodni, należy również doliczyć ok. 4 – 5 tygodni na montaż dźwigu wraz z dopuszczeniem urządzenia do eksploatacji przez UDT. Niezbędny czas na wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi zatem ok. 15 tygodni od dnia zawarcia umowy. Niemożliwe jest zatem spełnienie przez wykonawców terminu zawartego w SIWZ zwłaszcza, że termin składania ofert wyznaczono na 23.09.2014 r. W przypadku braku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego istnieje duże prawdopodobieństwo, że żaden z wykonawców nie przystąpi do udziału w postępowaniu. Czy Zamawiający zmieni termin wykonania przedmiotu zamówienia na 15 tygodni od dnia zawarcia umowy ?
Zamawiający przesuwa termin wykonania przedmiotu zamówienia do 15 stycznia 2015 r.

2. W załączniku nr 3 do SIWZ Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych Zamawiający w uwagach w pkt 1 umieścił zapis „ Inwestor nie wyraża zgody na montaż windy z elementów różnego pochodzenia i różnych producentów”. Informuję, że nie istnieją firmy, które są producentami wszystkich elementów wchodzących w skład danego urządzenia ( np. firmy dźwigowe czy samochodowe ), które część podzespołów zamawiają od firm specjalizujących się w ich produkcji. Jednak zgodnie z Dyrektywą Dźwigową firma montująca dźwig jest jego wytwórcą i jest odpowiedzialna za wprowadzenie produktu na rynek. Zamawiający umieszczając taki zapis wyklucza z postępowania wszystkich wykonawców. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w/w zapisu ?
Zamawiający odstępuje od w/w zapisu.

3. W załączniku nr 3 do SIWZ Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, pkt 19 Wykończenie drzwi Zamawiający wymaga „Drzwi nierdzewne matowione poprzez szczotkowanie do faktury typu „len”. Informuję, że nie można uzyskać faktury „len” poprzez szczotkowanie. Proszę o określenie jakiej faktury mają być drzwi – szczotkowane czy len ?
Drzwi mają być faktury len.
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