Do wyceny prosimy  doliczenie remontu budynku tlenowni tj;

- wymiana dachu na nowy
- wykonanie nowej podłogi ( obecna to posadzka betonowa) we wszystkich pomieszczeniach budynku 
- wykonanie tynków wewnątrz budynku  z pomalowaniem  i szpachlowaniem ścian 
- wymiana drzwi na nowe wg. potrzeb do wszystkich pomieszczeń 
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku
- pomalowanie istniejącej elewacji na kolor istniejącej elewacji budynku głównego
-  położenie instalacji "siła " do płyty betonowej  ok. 60 mb  od Rozdzielni
