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   17 Pokój badań
        15,76m2    15 Pokój badań

        11,05m2

13 Rejestracja dziennej
        izby przyjęć

        19,65m2

   6 Pokój lekarski POZ
     17,42m2

   7 Gabinet lekarski
      17,55m2

   8 Pokój zabiegowy
      15,00m2   9 Rejestracja poradni

     12,03m2

14 Pomieszczenie
     gospodarcze

     8,77m2

1 0
x1

7
3 2

1 1
x1

7
3 2

S z p i t a l n y  O d d z i a ł
R a t u n k o w y

   26 Poczekalnia
        25,80m2

3x
16 35

   56 Stołówka
        55,91m2

   65 Pomieszczenia
        gospodarcze
        23,93m2

   29Pokój lekarzy
        9,77m2

   31 Łazienka
        2,80m2

   28 Pokój lekarzy
       10,56m2

   27 Rejestracja
        6,29m2

   24 Pokój
        pielęgniarek

        7,83m2

   23 Brudownik
        5,93m2

   25 Łazienka
        2,66m2

   48 Pokój
        obserwacyjny
        18,12m2

   50 Gabinet chirurgiczny
        z gabinetem zabiegowym
        34,35m2

   51 Gabinet internistyczny
        z gabinetem iniekcji
        33,71m2

   53 WC
        2,55m2

   54 Przebieralnia
        9,11m2

   55 Łazienka
        6,31m2

  52 Gabinet
       ginekologiczny
       15,78m2

   22 Komunikacja
        65,65m2

   30 Komunikacja
        5,57m2

   49 Gabinet
        pediatryczny
        15,14m2
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zamurowania

elementy istniejące / inwentaryzacja

elementy do likwidacji

elementy projektowane

STREFA POŻAROWA NR 1

WYDZIELONA POŻAROWO
KLATKA SCHODOWA

STREFA POŻAROWA NR 2

LEGENDA
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P R O J E K T
A R C H I T E K T O N I C Z N O  - B U D O W L A N Y
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JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

Ł Ą C Z N I K  D L A  O S Ó B
N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H  R U C H O W O

P O M I Ę D Z Y  S Z P I T A L N Y M
O D D Z I A Ł E M  R A T U N K O W Y M   (S O R )
A  O B S Z A R E M  K O N S U L T A C Y J N Y M

S A M O D Z I L N E G O  P U B L I C Z N E G O
Z A K Ł A D U  O P I E K I   Z D R O W O T N E J  W

A U G U S T O W I E

PODJAZD DLA KARETEK SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
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S T E R O W N I K  D R Z W I

S T E R O W N I K  D R Z W I

3xA/2x18W

N

E OPRAWA  LED   2x18W IP20
AW - OPRAWA AWARYJNA LED SA 7W/1h
           Z ATESTEM CNBOP

AW

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

LEGENDA

OPRAWY OŚWIETLENIOWE  LED
PODŁĄCZYĆ DO IST. OBW.OŚWIETLENIA

OPRAWA AWARYJNA LED /1h

OPRAWA AWARYJNA LED KIERUNKOWA /1h

I ZASILANIE DRZWI AUTOMATYCZNYCH

OPRAWA OŚWIETLENIOWA  LED NOCNA
PODŁĄCZYĆ DO ISTN. OBW. NOCNEGO

N

UWAGA

PODŁĄCZYĆ DO IST.OBW. OŚW.AWARYJNEGO

A W

DRZWI AUTOMATYCZNE OTWIERANE I ROZSUWANE
MUSZĄ PO ZANIKU NAPIĘCIA  OTWORZYĆ SIĘ
(OTWARTA DROGA EWAKUACYJNA W PRZYPADKU POŻARU)

ZASILANIE DRZWI WYKONAĆ Z ISTNIEJĄCEJ CENTRALKI ODDYMIAJĄCEJ.
PRZEWODEM HDGs 180/90 3x2,5mm2

D O  C E N T R A L K I  O D D Y M I A J Ą C E J

P O D Ł Ą C Z Y Ć  D O  I S T N.
O B W O D Ó W  O Ś W I E T L E N I O W Y C H

ŁAZIENKA
05
A: 3,45 m2

KOMUNIKACJA
03
A: 31,02 m2

01
A: 6,64 m2

01
A: 5,49 m2

ŁAZIENKA
02
A: 3,54 m2
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ZASILAJĄCA


